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KORISNICI
Ovaj priručnik namijenjen je:
VAŽNA UPOZORENJA - ZABRANE
•
•
•
•
projektantima
montažerima
korisnicima
serviserima
SIMBOLI
U ovom priručniku koriste se slijedeći simboli:
Korisne informacije za
ispravnu instalaciju
Važne informacije za sigurnost
osoba i okoliša
Podsjećamo Vas da upotreba uređaja na
kruto gorivo, koji imaju kontakt sa električnom
energijom i vodom, zahtjeva poštivanje slijedećih
sigurnosnih mjera. Zabranjeno je:
Opasnost od strujnog udara
OPĆA UPOZORENJA
•
•
•
•
•
Nakon uklonjenog pakiranja uvjerite se u
potpunost proizvoda. U slučaju nedostataka,
obratite se prodavaču kotla.
Kotao mora biti upotrebljen isključivo za
namjenu koju je predvidio proizvođač.
Isključuje se bilo kakva odgovornost od strane
proizvođača za štetu uzrokovanu osobama,
životinjama ili stvarima, u slučaju grešaka
prilikom montaže, regulacije, održavanja ili
nepravilnog korištenja.
U slučaju curenja vode isključite uređaj sa
električnog napajanja, zatvorite napajanje
vodom i obavijestite ovlašteni servis ili
ovlaštenog montažera.
Ovo uputstvo sastavni je dio uređaja te ga
čuvajte. Uputstvo uvijek mora pratiti uređaj i u
slučaju promjene vlasnika/korisnika ili u slučaju
priključenja na drugu instalaciju. U slučaju
oštećenja ili gubitka uputstva, zatražite nova od
ovlaštenog prodavača.
upotrebljavati kotao od strane djece i
osobama sa ograničenim mogućnostima bez
pratnje
upotrebljavati kotao na instalacijama s
radnom temperaturom manjom od 80-90°C
upotrebljavati lako zapaljiva goriva (alkohol,
nafta) radi bržeg paljenja drveta
odlaganje lako zapaljivih materijala u blizini
kotla i u blizini vrata za loženje. Pepeo se
mora odlagati u zatvorene i nezapaljive
spremnike.
spaljivanje otpada i materijala čije
sagorijevanje uzrokuje plamen ili opasnost
od eksplozije
bilo kakva intervencija tehničke osobe ili
čišćenje prije nego se kotao isključi sa
električnog napajanja
izmjena na sigurnosnim elementima
zatvaranje ventilacijskih otvora na prostoriji
u kojoj se nalazi kotao. Ventilacijski otvori
su neophodni za pravilno izgaranje.
izlaganje kotla atmosferskim neprilikama.
Sam kotao nije predviđen za vanjsku
montažu i ne sadrži sistem protiv
smrzavanja.
isključivanje
kotla
ukoliko
vanjska
temperatura može pasti ispod ništice opasnost od smrzavanja.
UVOD
OPIS PROIZVODA
Serija GE kotlova na kruta goriva spada u kotlove s poboljšanim izgaranjem koje je postignuto prisilnim
ubacivanjem zraka u ložište kotla pomoću ventilatora koji je upravljan od strane kotlovske automatike. Samim
time povećan je stupanj iskoristivosti kotla (blizu 90%) jer je omogućeno bolje sagorijevanje krutih goriva.
Ložište kotla primjereno je sagorijevanju svih vrsta ugljena, granuliranog ugljena, svih vrsta ogrijevnog drva
(bukva, hrast...), drvenih briketa i svih vrsta drvne biomase.
Ova vrsta kotlova preporuča se korisnicima koji bi za energent u sustavima centralnog grijanja koristili drvo ili
ugljen, a osobito je interesantan za seoska domaćinstva koja, osim ogrijevnog drveta, u svrhu loženja kotla
mogu koristiti drvni otpad (biomasu). Npr. drvni otpad od rezidbe maslina ili vinove loze, te ostale biomase.
SAŽETI OPIS KOTLA:
•
•
•
•
•
•
•
•
•
kotao ima ložište sa tzv. gornjim sagorijevanjem
ovakvo ložište je primjereno sagorijevanju svih vrsta ugljena, drveta, drvne biomase i drvenih briketa
ventilator je smješten sa zadnje strane kotla, a primarni zrak kojeg upuhuje ventilator kanalima dovodi
do rastera ložišta
na vratima za ubacivanje goriva postoje dovodi za sekundarni zrak koji, osim funkcije sagorijevanja,
spriječava pojavu izlaska dima
kotao ima visok stupanj iskoristivosti (blizu 90%) zahvaljujući ventilatoru
radna temperatura kotla postiže se relativno brzo u odnosu na klasične kotlove, također zahvaljujući
upotrebi ventilatora
kotao radi gotovo nečujno (buka koju proizvodi ventilator kotla manja je od buke koji u radu proizvodi
plamenik na lož ulje)
punjenje kotla svodi se na cca 2-3 punjenja dnevno što se može i reducirati uz upotrebu akumulatora
tople vode
kotao može raditi u kombinaciji sa sobnim termostatom
Kotao GE čelične je troprolazne konstrukcije za čiju proizvodnju se koriste ugljenični kotlovski limovi kvalitete
1.0425 EU standard, odnosno P265GH EU standard EU II. U osnovi ložišta je cijevasta rešetka napravljena od
kotlovskih bešavnih cijevi kvaliteta St.35.4. Rešetkasta vrata na otvoru za čišćenje i potpalu, napravljena su od
sivog lijevanog željeza. U zadnjem dijelu ložišta postoje cigle koje su izrađene od vatrostalnog materijala koji
akumulira toplinu.
Sve čelične pozicije kotla sijeku se najmodernijim laserskim postupkom i zavaruju vrhunskim tehnologijama
zavarivanja uključujući i robotsku. Ispitivanje i atestiranje kotla izvršeno je u skladu sa europskim normama
EN303-5.
MONTAŽA
UPOZORENJA ZA KORISNIKA
Kotao se isporučuje sa spojnom oblogom koja sadrži izolaciju debljine 30 mm
Kotao je s ventilatorom i automatikom, te oba uređaja koriste napajanja 230 V, tako da bi
nepravilno instaliranje i rukovanje moglo dovesti do ugrožavanja ljudskog života strujnim udarom!
Kotao na čvrsto gorivo i prinudno upuhivanje zraka treba instalirati prema važećim normama i
zakonskim propisima. Svaka izmjena ili na mehaničkoj konstrukciji ili na električnoj instalaciji
smatra će se narušavanjem garancijskih uvjeta i dovest će do nevaženja istih!
Osnovni zahtjevi koje treba ispuniti prilikom montiranja su:
Kotao mora biti spojen na otvoreni sistem centralnog grijanja.
Kotao se mora nalaziti na sigurnoj udaljenosti od lako zapaljivih materijala.
Električno napajanje kotla je 230 V i 50 Hz i spajanje svih uređaja koje kotao sadrži treba obaviti prema
važećim propisima, te to obavlja ovlaštena osoba.
Spajanje na dimnjak također se radi prema obavezujućim propisima kao i preporukama proizvođača
što se može vidjeti u narednom tekstu.
KOTLOVNICA
Kotlovnica mora biti osigurana od smrzavanja.
Pod kotla izrađen je u obliku metalne palete visine 110 mm s otvorima za paletni viljuškar. Ova visina je
dovoljna udaljenost od poda (olakšano je čišćenje i količina zraka za ventilator) tako da nije potrebna nikakva
posebna betonska ploča u kotlovnici. Podloga na kojoj će kotao stajati mora biti od nezapaljivog materijala.
Preporučene vrijednosti udaljenosti svih četiriju strana kotla u odnosu na zidove kotlovnice ili nekog drugog
tijela (akumulacijski bojler itd.) prikazane su na slici 1. Ove vrijednosti udaljenosti omogućuju siguran pristup
prilikom loženja, dovoljan prostor za čišćenje i nesmetan pristup ventilatoru i ventilu za punjenje i pražnjenje.
Situacija položaja kotla u odnosu na bočni zid sa slike može biti i ogledalno simetrična jer kotao posjeduje
bočne otvore za čišćenje sa obje strane. Ručica klapne za potpalu je demontažna i može se staviti i na lijevu i na
desnu stranu kotla. Kotlovnica mora posjedovati dovoljne otvore za ventilaciju kako za svjež zrak tako i za
odvod istrošenog zraka.
Slika 1. Pravilno preporučeno pozicioniranje kotla u kotlovnici
Nedostatak dovoljne ventilacije u kotlovnici može uzrokovati više problema u radu kotla. Glavni
problem je nemogućnost postizanja visokih temperatura izlazne vode tj. ne postiže se maksimalna
snaga što dovodi do kondenziranja u kotlu.
Uzmite u obzir neophodan minimalni prostor koji je potreban za prilaz sigurnosnim elementima i za
izvršenje operacije čišćenja.
Utvrdite da li je stupanj električne zaštite u skladu s karakteristikama prostorije u kojoj će kotao biti
smješten.
Zabranjeno je izlaganje kotla atmosferskim neprilikama. Sam kotao nije predviđen za vanjsku montažu
i ne sadrži sistem protiv smrzavanja.
Zabranjeno je zatvaranje ventilacijskih otvora na prostoriji u kojoj se nalazi kotao. Ventilacijski otvori
neophodni su za pravilno sagorijevanje.
PRIKLJUČENJE NA DIMNJAK
Najoptimalnije spajanje kotla na dimnjak je takvo da dimovod koji spaja centar izlaza dimnih plinova
iz kotla i centar priključenja na dimnjak budu u blagom usponu od 3% (pogledajte sliku 2.)
Slika 2. Prikaz priključenja na dimnjak
Ako je moguće, potrebno je izbjegavati koljena. Ukoliko nije, maksimalni broj koljena je 2 (dva). Dimni kanal od
kotla do dimnjaka poželjno je izolirati, posebice ako ima koljena i dužih dionica.
Sam dimnjak trebao bi biti napravljen od keramičkih cijevi, a oko njih treba biti izolacija debljine 3-5 cm. Zadnji
vanjski sloj je cigla ili specijalni element za dimnjak. Ako dimnjak nije od keramike već od cigle, površina
svijetlog presjeka takvog dimnjaka mora biti 30% veća od površine keramičkog dimnjaka. Minimalne dimenzije
presjeka oba dimnjaka i minimalne visine prikazane su u tablici 1.
Dimnjak mora imati i vratašca za čišćenje, a ona moraju dobro brtviti. Izlaz dimnjaka na krovu mora biti po
određenim propisima. Razlikuju se dva slučaja:
ako je kut krova manji od 12°
ako je kut krova veći od 12°
Za kut manji od 12° visina dimnjaka iznad krova je 1 m, a za kut veći od 12° pogledajte skicu.
Slika 3. Prikaz visina dimnjaka
Ukoliko mislite da je dimnjak prejak i da previše hladnog zraka prolazi kroz kotao, na izlazu iz kotla postoji
klapna kojom se može smanjiti protok izlaznih plinova.
Čišćenje dimnjaka treba biti redovito ili barem jednom godišnje.
Ukoliko dimnjak nije propisane visine poprečnog presjeka ili ako se ne čisti, moguće su komplikacije
u radu kotla. Prvo nije moguć visoko temperaturni režim rada tj. nema maksimalne radne snage, a
posljedica toga je pojava kondenzacije što utječe na radni vijek kotla.
Slab dimnjak glavni je razlog da u toku potpale kotla ili u toku rada imamo pojavu dima na gornjim ili
donjim vratima, naročito pri većim brojevima okretaja ventilatora.
PRESJEK ACV GE KOTLA S OPISOM ELEMENATA
Slika 4. Presjek GE kotla
Opis elemenata:
01. podni lim
02. podno pojačanje
03. bočna strana poda
04. bočna strana I plašta
05. prednja strana I plašta
06. ekran I plašta
07. krov I plašta
08. dimnjak
09. prednja strana II plašta
10. krov II plašta
11. zadnja strana II plašta
12. veća izmjenjivačka kutija
13. manja izmjenjivačka kutija
14. donja vrata
15. gornja vrata
16. klapna
17. krov oplate
18. kosina oplate
19. prednja strana oplate
20. zadnja strana oplate
21. horizontalni bočni kanal za zrak
22. horizontalni zadnji kanal za zrak
23. vertikalni bočni kanal za zrak
24. ventilator
25. turbulator
26. cijev za sekundarni zrak
27. automatika
28. priključna kutija
UPRAVLJAČKA PLOČA
Slika 5. Upravljačka ploča
01. lampica ALARMA
02. pokazivač mjerene temperature
03. lampica signalizacije parametra
04. lampica signalizacije rada uređaja
4.1 T-SOBA - sobni termostat
4.2. FEN - priključivanje ventilatora
4.3. P-CO - priključivanje kružne pumpe
4.4. P-CWU - priključivanje pumpe bojlera
05. lampica signalizacije rada kotla
06. pokazivač trenutnog parametra
10. tipka poništenja alarma
11. tipka povećanja vrijednosti parametra
12. tipka starta rada kotla
13. tipka zaustavljanja rada kotla
14. tipka izbornog parametra
15. tipka smanjenja vrijednosti parametra
ELEKTRIČNA SHEMA PRIKLJUČIVANJA VENTILATORA I AUTOMATIKE
Slika 6. Električna shema priključivanja ventilatora i automatike
TEHNIČKI PODACI
Slika 7. Dimenzije kotla GE
OBILJEŽJA KOTLA
MJ
GE 15
GE 25
GE 33
Snaga
Radni pritisak
Probni pritisak
Zapremina vode u kotlu
Masa kotla
Potrebna promaja
Temperatura ispusih plinova
Max. radni prisak
Max. temp. polaznog voda
Min. temp. povratnog voda
Zapremina ložišta
Stupanj iskoristivosti
A
B
H
C
D
E
F
G
N
K
d1
d2
d3
d4
kW
K Pa
K Pa
L-cca
kg
Pa
°C
bar
°C
°C
3
m
%
15
300
450
55
238
17
200
3
90
50
0,08
>80
458
790
1005
810
160
408
528
520
100
360
1/2
1/2
1/2
1
25
300
450
72
295
18
200
3
90
50
0,09
>80
528
885
1105
910
180
504
530
560
64
400
1/2
1/2
1/2
1
33
300
450
87
326
20
200
3
90
50
0,13
>80
578
955
1160
965
200
576
497
576
80
420
1/2
1/2
1/2
5/4
mm
ʺ
HIDRAULIČKA SHEMA
01. Kotao GE
02. Automatika RT01B
03. Centrifugalni ventilator
04. Akumulacijski bojler
05. Radijator
06. Solarni kolektor
07. Otvorena ekspanzijska posuda
08. Sonda temperature vode u kotlu
09. Sonda temperature sanitarne vode
10. Odzračni ventil
11. Pumpa za grijanje
12. Pumpa kruga akumulacijskog bojlera
13. Zatvorena ekspanzijska posuda
14. Nepovratni ventil
16. Sobni termostat
17. Četveroputni miješajući ventil
18. Ventil za punjenje i pražnjenje
19. Sigurnosni ventil
20. Manometar
21. Termostat pumpe akumulacijskog bojlera
22. Pumpa solarnog kruga
Slika 8. Hidraulična shema
LOŽENJE I ČIŠĆENJE KOTLA
UPOZORENJA
PRIJE POČETKA EKSPLOATACIJE, TREBATE BITI SIGURNI DA JE CIJELA IZOLACIJA, A NAROČITO KOTAO,
DOBRO ODZRAČENA I DA NEMA CURENJA !!!
AUTOMATIKU NE SMIJETE UKLJUČIVATI U STRUJU DOK NISTE APSOLUTNO SIGURNI DA SVI
ELEKTRIČNI DIJELOVI I PROVODNICI NISU U KONTAKTU S VODOM !!!
UKOLIKO NEPOSREDNO IZ KOTLA POSTOJE VENTILI, PROVJERITE DA LI SU OTVORENI. TEK TADA JE
KORISNIK SIGURAN U PRETHODNE ČINJENICE TE MOŽE PRISTUPITI LOŽENJU KOTLA !!!
LOŽENJE KOTLA - POSTUPAK:
1. Napunite ložište kotla suhim sitnim komadima drveta tako da zapremina ložišta bude ispunjena 20% i
potpalite (papirom, kockom za potpalu...)
2. Zatvorite vrata za loženje
3. Ručicu klapne za potpalu gurnite prema dimnom izlazu na položaj „OTVORENO“
4. Klapna na samom dimnom izlazu također mora biti u položaju „OTVORENO“ tj. os ručice mora se
poklopiti s osi dimovodne cijevi.
5. Otvorite donja vrata, vrata za potpalu i čišćenje. Također, otvorite i rešetkasta vrata i potpalite ogrijev.
6. Kada se drvo pretvori u žar, zatvorite donja, unutrašnja i vanjska vrata, napunite kotao ugljenom koliko
želite i uključite automatiku. Maksimalna visina punjenja prikazana je na slici 9
7. Kada ste sigurni da je dimnjak zagrijan i da radi, odnosno kada je dimljenje smanjeno odnosno nestalo,
ručicu klapne za potpalu trebatu povući u smjeru ložišta tj. u položaj „ZATVORENO“. Tada je kotao u
radnom režimu. Ukoliko klapna nije u radnom režimu, kotao radi sa približno 30% radne snage.
Tokom rada kotla moguće je dopuniti količinu ugljena u njemu, ali prethodno treba prekinuti rad
automatike (vidjeti uputstva za rad automatike).
Kotao je moguće ložiti i ugljanom prašinom i redoslijed operacija je isti. Razlika je u tome što se kotao
prvo napuni ugljenom, a na vrh se stavi papir i drvo za potpalu.
Slika 9. Prikaz maksimalne visine loženja
Slika 10. Prikaz pozicije klapne u otvorenom i zatvorenom položaju i prikaz turbulatora
Slika 11. Položaj klapne na dimovodnoj cijevi
Kada radi sa ugljanom prašinom, kotao se ne smije dopunjavati u toku rada. Dopuna ložišta vrši se
tek kada prethodni ogrijev izgori. Kotao u procesu rada treba nadgledati jednom u 5-6 sati.
Otvaranje gornjih vrata za loženje u toku rada raditi što rijeđe i to samo kako biste pregledali kako
kotao radi. Vrata otvarajte polako, oprezno i jako malo. Tako ih držite 10-ak sekundi i tek onda
otvorite do kraja. Veoma je opasno otvoriti gornja vrata u situaciji kada ventilator ne radi. Tada
stvoreni plinovi sagorijevanja izlaze kroz vrata i, u kontaktu s kisikom, burno reagiraju. U takvim
slučajevima može doći do lakših i težih povreda ložača ili zapaljenja kotlovnice. Zato se vrata otvaraju
na opisan način i po mogućnosti, što prije poslije funkcije ventilatora koja se zove „provjetravanje“
(pogledajte uputstvo za rad automatike)
ODRŽAVANJE KOTLA
Svakodnevno održavanje kotla odnosi se na izbacivanje pepela iz prostora između poda i rešetke. Ukoliko tu
postoji velika količina pepela, gorivo ne dobiva veliku količinu zraka za sagorijevanje. Obratite pozornost da
izlaz zraka iz ventilatorskih kanala uvijek bude slobodan i bez smetnji.
Svakih sedam dana kotao treba detaljno očistiti i to tako da se skine poklopac na krovu i kroz njega priborom za
čišćenje treba skinuti garež i katran sa svih unutrašnjih površina kotla. Tada treba izvaditi i turbulatore
(usmjerivače dima) i očistiti ih. Potrebno je i čišćenje ložišta i to kroz gornja i donja vrata. Svaki milimetar
katrana na unutrašnjoj površini kotla je 5% slabije provođenje topline.
Svakih sedam dana potrebno je očistiti i ventilator. Do njega ćete najlakše doči skidanjem limene zaštite koja je
spojena limenom izolacijom kotla elastičnom vezom. Samo čišćenje ventilatora nikako nemojte raditi vodom
već samo mehanički, nježno po turbini ili pneumatski.
Ukoliko se u kotlu tokom korištenja javi kondenzacija, potrebno je pokupiti kondenzat, a cijeli kotao s unutarnje
strane premazati osnovnim sredstvom za čišćenje ili barem gašenim vapnom. Na taj način vrši se nautralizacija
kiselina uslijed kondenzacije.
Na ovaj način obavezno konverzirati kotao na kraju sezone grijanja! Pritom zatvorite i sve otvore na
kotlu da ne bi došlo do cirkulacije zraka kroz kotao jer tada može doći do pojave vlage u kotlu.
Održavanje kotla jedan je od najvažnijih faktora za dugi radni vijek kotla. Naročito je bitno da kotao
van sezone bude očišćen i da se izvrši neutralizacija kiselina na već opisan način.
POPIS OVLAŠTENIH SERVISERA NA PODRUČJU RH
ENERGO - INŽENJERING d.o.o.
MARITERM SERVIS d.o.o.
Stjepana pl. Horvata 38
35000 Slavonski brod
Dražice 123 D
51000 Rijeka
Tel.: +385 91 510 94 24
Fax.: +385 35 401 250
E-mail: [email protected]
Tel.: +385 51 815 040
Fax.: +385 51 815 041
E-mail: [email protected]
TERMO - KLIMA vl. Jure Perković
PLAVA PTICA d.o.o.
Dr. Vlatka Mačeka 14
35000 Slavonski brod
Sisačka cesta 36
10000 Zagreb
Tel.: +385 35 405 920
Fax.: +385 35 405 929
E-mail: [email protected]
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