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UPOZORENJA
KORISNICI
SIGURNOSNA UPOZORENJA
Ovaj priručnik namijenjen je: projektantima,
Ova uputstva sastavni su dio opreme na koju se
montažerima, korisnicima i serviserima
odnose, te korisnik mora dobiti jedan primjerak.
SIMBOLI
Molimo Vas da upute pažljivo pročitate.
U ovom priručniku koriste se slijedeći simboli:
Proizvod mora instalirati isključivo ovlaštena
osoba u skladu s važećim standardima.
standardima.
Korisne informacije za
ispravnu instalaciju
ACV ne prihvaća odgovornost za bilo kakvo
oštećenje nastalo neispravnim instaliranjem ili
Važne informacije za sigurnost
osoba i okoliša
upotrebom dijelova ili opreme koja nije navedena
od strane ACV-a. Dostupnost određenih verzija i
njihovih dijelova može varirati ovisno o tržištu.
Opasnost od strujnog udara
ACV zadržava pravo na izmjenu
tehničkih specifikacija i dijelova svojih
proizvoda bez prethodne najave!
Opasnost od opekotina
KORIŠTENI STANDARDI
Uređaj ima oznaku CE što je u skladu s
postojećim standardima u više država.
OPĆA UPOZORENJA
•
UPUTE ZA RUKOVANJE
prije instalacije i upotrebe uređaja, molimo
Vas da pažljivo pročitate ovaj priručnik
•
Vodite
instalacija, puštanje u pogon te servisiranje
teških
i propisima
istovara
ozljeda.
Preporučujemo
da
prilikom
dvije osobe.
okoliša
PAKIRANJE
molimo Vas da se za sve eventualne
poteškoće i kvarove na uređaju, obratite
Uređaj se isporučuje pripremljen za montažu,
isključivo ovlaštenim servisima ili djelatnicima
testiran i zapakiran, a pakiranje sadrži:
ACV-a
upotrebljavajte samo originalne rezervne
dijelove koje preporuča ovlaštena osoba ili
su navedeni u ovim uputama
•
i
utovara, istovara i montaže uređaja budu prisutne
svako nepoštivanje navedenih uputa može
uzrokovati ozljede i opasnosti onečišćenja
•
utovara
teški i nepravilno rukovanje može dovesti do
stručnih osoba u skladu s važećim zakonima
•
prilikom
spremnika do vozila. Spremnici SLME prilično su
uređaja moraju biti izvedeni od strane
•
računa
prije bilo kakve intervencije na uređaju,
obavezno isključite napajanje
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•
spremnik (jedan komad)
•
upute na više jezika
UVOD
OPIS SPREMNIKA SLME
„Spremnik„Spremnik-u-spremniku“ sistem
„Spremnik-u-spremniku“ je toplinski izmjenjivač sastavljen od dva koncentrična spremnika. Unutarnji
spremnik sadrži sanitarnu vodu (sekundarno), a vanjski spremnik sadrži kotlovsku vodu (primarno) koja kruži
oko unutarnjeg spremnika i prenosi toplinu na sanitarnu vodu.
Unutarnji spremnik od nehrđajućeg čelika
Unutarnji spremnik srce je spremnika SLME. Izrađen je od Inox-a 304 varenog s plinom argonom po
postupku T.I.G. (Tungsten Inert Gas) kako bi se poboljšala otpornost na koroziju i produljio radni vijek.
Unutarnji spremnik je valovit po cijeloj svojoj visini što daje veliku otpornost na pritisak i smanjuje nakupljanje
kamenca.
Tehnologija spirale
Spirala u donjem dijelu spremnika je od ugljikovog čelika. Ima veliku izmjenjivačku površinu i otpornost na
pritisak te se lako upotrebljava za sve vrste energija kao što su kotlovnice, solarna energija, kotlovi na pelete i
toplinske crpke.
Vanjski spremnik
Vanjski spremnik sadrži vodu primarnog kruga i napravljen je od čelika STW 22
Toplinska izolacija
Toplinska izolacija je napravljena od poliuretanske pjene velike gustoće, debljine 55 mm i ne sadrži CFC-a.
Obloga
Obloga
Spremnik je obložen PVC plaštom od polipropilena i ima veliku otpornost na udarce te vrlo estetski izgled.
Električni grijač za SLME (opcija)
U SLME spremnike lako je ugraditi električni grijač. Ima kontrolni termostat, sigurnosni termostat i bimetalni
osigurač.
Napomena: SAMO za modele SLME 120 - 600
4
UVOD
PRIMJERI INSTALCIJA
5
UVOD
OPIS RADA
Proces rada
Termostat
uključuje
crpku
koja
procirkulira
ogrijevnu vodu u primarnom kotlovskom dijelu
SLME spremnika. Ta voda kruži oko unutarnjeg
spremnika od Inox-a. Kada se postigne željena
temperatura, termostat isključuje crpku.
1. Pokrov od polipropilena, 2. plašt od polipropilena, 3. INOX spremnik (STV - sanitarna topla voda),
4. dno od polipropilena, 5. ručni odzračni ventil, 6. Izolacija od poliuretanske pjene, 7. prostor za
osjetnik, 8. vanjski rezervoar od čelika (primarni krug), 9. električni grijalči (opcija), 10. spirala od
ugljikovog čelika, 11. PVC cijev za dovod hladnee vode, 12. izolacija od poliuretanske pjene,
13. izolacija gornjeg dijela
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TEHNIČKE KARAKTERISTIKE
SLME
120
SLME
200
SLME
300
SLME
400
SLME
600
SLME
800
123
46
77
3
2100
2300
32
160
1,08
0,78
3
10
10
90
65
203
95,7
99
8,3
3000
3000
40
460
1,26
1,42
3
10
10
90
68
303
165
126
12
3000
3000
42
533
1,46
1,80
3
10
10
90
99
395
219
164
12
3000
3000
45
533
1,94
1,80
3
10
10
90
120
606
365
225
16
3000
3000
48
186
1,90
2,50
3
10
10
90
180
800
517
263
20
3000
3000
50
216
2,65
3,00
3
10
10
90
220
SLME
120
SLME
200
SLME
300
SLME
400
SLME
600
SLME
800
L/10'
L/10'
L/10'
L/60'
L/60'
L/60'
L/h
L/h
L/h
min
300
263
175
611
513
304
372
300
155
65
321
275
161
738
609
333
501
401
207
70
418
348
206
888
732
402
564
460
235
75
558
464
274
1184
976
536
752
614
314
75
686
582
358
1416
1167
661
876
702
364
99
860
737
444
1691
1450
808
998
855
437
109
kW
12,2
16,3
19
25
29
35
SLME
120
SLME
200
SLME
300
SLME
400
SLME
600
SLME
800
L/10'
L/10'
L/10'
L/60'
L/60'
L/60'
L/h
L/h
L/h
min
300
242
146
938
751
426
827
673
378
27
321
275
161
1063
911
536
890
763
450
29
418
348
206
1225
1003
590
967
786
461
45
558
464
274
1633
1338
786
1289
1048
614
45
686
582
358
1872
1559
935
1423
1172
693
60
922
790
504
2666
2285
1368
2093
1794
1037
53
kW
29
31
32
43
48
73
Karakteristike bojlera
Ukupni kapacitet
Primarni kapacitet
Kapacitet sanitarne vode
Kapacitet spirale
Protok primarne tekućine
Protok spirale
Pad tlaka u primarnoj strani
Pad tlaka u spirali
Površina izmjenjivača bojlera
Površina izmjenjivača spirale
Maksimalni radni tlak - primar
Maksimalni radni tlak - sanitarna
voda
Maksimalni
radni tlak u spirali
Maksimalna radna temperatura
Težina
L
L
L
L
L/h
L/h
mbar
mbar
2
m
2
m
bar
bar
bar
°C
kg
Karakteristike sanitarne vode:
izvor grijanja =spirala
Maksimalni protok pri 40°C
Maksimalni protok pri 45°C
Maksimalni protok pri 60°C
Maksimalni protok pri 40°C
Maksimalni protok pri 45°C
Maksimalni protok pri 60°C
Kontinuirani protok pri 40°C
Kontinuirani protok pri 45°C
Kontinuirani protok pri 60°C
Vrijeme početnog zagrijavanja
Max. primljena snaga zavojnice
pri 45°C (STV - sanitarna voda)
STV karakteristike: izvor grijanja = vanjski
kotao povezan na SLME
Maksimalni protok pri 40°C
Maksimalni protok pri 45°C
Maksimalni protok pri 60°C
Maksimalni protok pri 40°C
Maksimalni protok pri 45°C
Maksimalni protok pri 60°C
Kontinuirani protok pri 40°C
Kontinuirani protok pri 45°C
Kontinuirani protok pri 60°C
Vrijeme početnog zagrijavanja
Max. prijem snage INOX rezer.
pri 45°C (STV - sanitarna voda)
Radni uvjeti: 85°C
Temperatura ulatne vode T°: 10°C
Kvaliteta vode
kloridi: <150 mg/L [304 Stainless steel- nehrđajući čelik]
7
6 < ph < 8
MONTAŽA
DIMENZIJE
PREPORUKE ZA MONTAŽU
Ovaj spremnik se ne smije montirati na otvorenom radi vanjskih uvjeta. Odaberite najbolje primjereno
mjesto glede položaja kotla u blizini priključaka sanitarne vode kako biste smanjili toplinske gubitke i pad
pritiska.
SAMO ZA PODNU MONTAŽU!
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MONTAŽA
ELEKTRIČNA SHEMA [SLME 120 - 200 - 300 - 400 - 600]
1.
Ručni sigurnosni termostat [103°C max.]
2.
Kontrolni termostat [60/90°C]
PRIKLJUČAK CENTRALNOG GRIJANJA
Dimenzije cijevi
Model
SLME 120
SLME 200
SLME 300
SLME 400
SLME 600
SLME 800
Ø priključak grijanja
Ø 3/4“ [F]
Ø 1“ [F]
Ø 1“ [F]
Ø 1“ [F]
Ø 1“ [F]
Ø 1“ [M]
Ø priključak spirale
Ø 3/4“ [F]
Ø 1“ [M]
Ø 1“ [M]
Ø 1“ [M]
Ø 1“ [M]
Ø 1“ [M]
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Ø električni grijač (opcija)
Ø 1“ 1/2 [F]
Ø 1“ 1/2 [F]
Ø 1“ 1/2 [F]
Ø 1“ 1/2 [F]
Ø 1“ 1/2 [F]
-
MONTAŽA
1. Grijanje polaz (2), 2. Grijanje povrat (2), 3. Spirala polaz, 4. Spirala povrat, 5. Grijanje polaz (1),
6. Grijanje povrat (1), 7. Tuljac za osjetnik (spirala), 8. Tuljac za osjetnik (donji dio bojlera),
9. Električni grijač (opcija), 10. Priključak za hidrauličnu grupu, 11. Zip (za demontažu izolacije)
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MONTAŽA
PRIKLJUČAK SANITARNE VODE
Dimenzije cijevi
Model
SLME
120
SLME
200
SLME
300
SLME
400
SLME
600
SLME
800
topla/hladna
voda priključak
cirkulacija
(opcija)
Ø 3/4“ [M]
Ø 3/4“ [M]
Ø 3/4“ [M]
Ø 3/4“ [F]
Ø 3/4“ [M]
Ø 3/4“ [F]
Ø 3/4“ [M]
Ø 3/4“ [F]
Ø 3/4“ [M]
Ø 3/4“ [F]
Ø 1“ 1/2 [M]
Ø 1“ 1/2
[M]
SANITARNA VODA (STV KIT)
A - termostatski miješajući ventil
B - miješana voda
C - ulaz hladne vode
D - ispust vode
E - priključak ekspanzijske posude
S - sigurnosni dio
TH - izlaz tople vode iz bojlera
TC - ulaz hladne vode u bojler
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MONTAŽA
1. ventil, 2. regulator tlaka, 3. nepovratni ventil, 4. ekspanzijska posuda, 5. sigurnosni ventil,
6. ispust vode, 7. odzračni ventil, 8. termostatski miješajući ventil, 9. cirkulacijska pumpa,
10. izljev, 11. uzemljenje
•
Ugradnja sigurnosne pumpe je obavezna! Sigurnosna pumpa ne smije biti montirana direktno iznad
spremnika.
•
Treći priključak (opcija) se lako može upotrijebiti za cirkulaciju sanitarne vode.
•
Da bi se izbjegla korozija vanjskog spremnika, spremnik obavezno morate uzemljiti!
Ako postoji mogućnost niskog tlaka u sanitarnom dijelu (montaža SLME na krov zgrade),
potrebno je ugraditi vakuumski uređaj na dijelu sanitarne vode!
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MONTAŽA
PREPORUKE
PREPORUKE
•
Krug sanitarne vode mora biti opremljen s:
- ventilom (1)
- nepovratnim ventilom (3)
- sigurnosnim ventilom (5) - postavljen na <10 bar
- ekspanzijskom posudom za STV primjerene veličine
•
ako radni tlak STV prijeđe 6 bara, potrebno je ugraditi regulator (2) tlaka ispred sigurnosne pumpe
•
preporuča se upotreba dielektričnih brtvila kako bi se spriječila korozija radi doticaja različitih vrsta
kovina kao što su bakar i pocinčani materijali
•
s korištenjem ekspanzijske posude umanjuje se djelovanje sigurnosnog ventila
•
kapaciteti ekspanzijske posude za STV:
8 litara za model SLME 120/200/300
12 litara za model SLME 400
18 litara za model SLME 600/800
Molimo Vas da pročitate tehničke upute proizvođača ekspanzijske posude za detaljnije informacije.
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PUŠTANJE U RAD
Prije punjenja centralnog sistema bojlera (primar), morate napuniti sekundarni spremnik (STV).
Prije puštanja u rad, obavezno napunite oba spremnika (najprije STV - sanitarna voda, a zatim
ogrijevnu kotlovsku vodu)
PUNJENJE SPREMNIKA
SPREMNIKA
STV - SANITARNA VODA
1.
zatvorite ventil (6) STV kruga
2.
otvorite ventil (1) STV kruga za punjenje
3.
ispustite zrak iz instalacije tople vode s otvaranjem slavina (10). Punite dok se protok vode ne umiri
4.
zatvorite slavine (10)
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PUŠTANJE U RAD
SPREMNIK CENTRALNOG
CENTRALNOG GRIJANJA
1.
Zatvorite ventil (4) na primarnom dijelu
2.
Otvorite ventil (5) na krugu grijanja vezanog s kotlom
3.
Odzračite ventil lociran na gornjem dijelu bojlera
4.
Slijedite upute za punjenje kotla
5.
Kada je bojler pun i odzračen, zatvorite ventile
6.
Ako je potreban antifriz u primarnom krugu, mora biti primjeren za javnu upotrebu i higijenski
odobren. Preporučuje se upotreba Propilena Glicol. Kontaktirajte proizvođača kako biste bili sigurni
da je antifriz primjeren za materijal od kojeg je napravljen spremnik SLME.
Uvjerite se da su ventili zatvoreni!
Nikada nemojte koristiti tekućinu namijenjenu za automobile! Ta tekuća lako uzrokuje posljedice
teške po život.
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PUŠTANJE U RAD
NA ŠTO MORATE PRIPAZITI PRILIKOM PUŠTANJA U POGON?
POGON?
•
sigurnosni ventil (sanitarna voda) i (centralno grijanje) moraju biti pravilno ugrađeni i priključeni na izlaz
•
spremnici za sanitarnu vodu i grijanje moraju biti napunjeni s vodom
•
sanitarni i grijani dio moraju biti odzračeni
•
odzračni ventil mora biti zatvoren
•
topla i hladna voda moraju biti pravilno povezane na bojler
•
polaz i povrat grijanog dijela moraju biti pravilno povezani na bojler
•
električni priključak mora biti pravilno izveden
•
radni termostat mora biti postavljen prema uputama (pogledajte tehničke upute u poglavlju
„Postavljane termostata“)
•
provjerite sve priključke i uvjerite se da bojler nigdje ne pušta
POSTAVLJANJE TERMOSTATA
Termostat je tvornički postavljen na minimum - preporučeno postavljanje je između 60 i 90°C
Za povećanje temperature okrenite gumb u smjeru kazaljke na satu, a za smanjenje temperature okrenite
gumb u smjeru suprotnom kazaljkama na satu.
Nakon postavke temperature bojlera, uvjerite se da je postavljena temperatura kotla najmanje 10°C veća od
temperature bojlera
PREPORUKE
Velika površina izmjenjivača topline bojlera, koji je uronjen u primarnu vodu omogućuje da
održavate minimalnu temperaturu sanitarne vode pri 60°C. Na taj način sprječava se pojava
bakterije Legionelle.
Mogućnost taloženja vodenog kamenca! ACV preporučuje upotrebu termostatskog miješajućeg
ventila postavljenog na 60°C ili manje.
•
voda zagrijana za pranje odjeće ili posuđa može lako prouzročiti opekline
•
djeca, starije osobe i invalidi najviše su izloženi opasnosti pranja vrućom vodom. Nikada ne dozvolite da
sami puštaju toplu vodu ili pune kadu
•
postavite temperaturu primjerenu za predviđenu upotrebu
Pri maloj upotrebi tople vode, u gornjem dijelu bojlera ostvaruje se visoka temperatura.
Termostatski miješajući ventil smanjuje temperaturu vode.
16
ODRŽAVANJE
POVREMENE KONTROLE OD STRANE KORISNIKA
•
provjerite tlak u sistemu grijanja (mora biti između 0,5 - 1,5 bar)
•
povremeno pregledajte ventile, spojeve i uređaje u primaru
•
preporučujemo da pregledavate odzračni ventil koji se nalazi na gornjem dijelu bojlera kako biste se
uvjerili da ne pušta
•
ako opazite nešto neobično, kontaktirajre servisera ili montažera
GODIŠNJI SERVIS
Godišnji servis od strane servisera treba obuhvaćati slijedeće:
•
pregled ventila (odzračni ventil lako pušta) te provjeru pritiska u sistemu grijanja
•
ručno aktiviranje sigurnosnog ventila sanitarne vode
Prije ispuštanja vode na sigurnosnom ventilu, uvjerite se da će voda otići u odvod!
PRAŽNJENJE
PREPORUKE:
•
ispraznite bojler preko zime kako biste spriječili smrzavanje vode
•
ako primarni dio (primarni krug) sadrži antifriz, jednostavno ispraznite samo sanitarnu vodu
•
prije pražnjenja sanitarne vode, smanjite pritisak u dijelu primarnog kruga na 1 bar kako biste
spriječili stiskanje unutar inox spremnika
•
ako primarni dio ne sadrži antifriz, morate isprazniti oba kruga
Prilikom pražnjenja postoji velika opasnost od opeklina te Vas molimo da budete jako oprezni!
SPREMNIK ZA CENTRALNO GRIJANJE - PRAŽNJENJE PRIMARNOG DIJELA:
DIJELA:
1.
Isključite el. napon
2.
Priključite cijev za ispust vode na ventil u primarnom dijelu (4)
3.
Otvorite ventil (4) i ispustite vodu
4.
Da biste poboljšali proces pražnjenja, otvorite ventil na gornjem dijelu bojlera
5.
Kada je pražnjenje završeno, zatvorite ventil.
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ODRŽAVANJE
SPREMNIK SA SANITARNOM VODOM - PRAŽNJENJE:
1.
Molimo Vas da pažljivo pročitate upute za ispuštanje vode
2.
Isključite el. napon
3.
Zatvorite ventil (1)
4.
Otvorite ventil (6) i odzračni ventil (7)
5.
Ispustite vodu u odvod
6.
Po završetku pražnjenja, zatvorite ventile
Da biste omogućili pražnjenje preko ventila (6), mora biti namješten na najnižoj točki bojlera.
18
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POPIS OVLAŠTENIH SERVISERA NA PODRUČJU RH
ENERGO - INŽENJERING d.o.o.
MARITERM SERVIS
SERVIS d.o.o.
Stjepana pl. Horvata 38
35000 Slavonski brod
Dražice 123 D
51000 Rijeka
Tel.: +385 91 510 94 24
Fax.: +385 35 401 250
E-mail: [email protected]
Tel.: +385 51 815 040
Fax.: +385 51 815 041
E-mail: [email protected]
TERMO - KLIMA vl. Jure
Jure Perković
PLAVA PTICA d.o.o.
Dr. Vlatka Mačeka 14
35000 Slavonski brod
Sisačka cesta 36
10000 Zagreb
Tel.: +385 35 405 920
Fax.: +385 35 405 929
E-mail: [email protected]
Tel.: +385 1 6111 737
Fax.: +385 1 6159 209
E-mail: [email protected]
S-ININ-EL MAGAŠ OBRT
ELEKTROTERM OBRT
Uica Joha 17
31000 Osijek
Seline BB
23244 Seline (Zadar)
Mob.: +385 95 9047 729
E-mail: [email protected]
Tel.: +385 31 280 203
Fax.: +385 31 280 203
E-mail: [email protected]
TERMIS OBRT
PLINOVOD OBRT
S.S. Kranjčevića 17 C
20350 Metković
Visovi 5
43211 Visovi
Tel.: +385 20 685 150
Mob.: +385 98 9215 087
E-mail: [email protected]
Mob.: +385 98 240 323
E-mail: [email protected]
T.I.K. PLAMENIK
PLAMENIK d.o.o.
Antuna Barca 5
51000 Rijeka
Mob.: +385 91 2524 509
E-mail: [email protected]
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